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ひまわり 6 号による観測継続について 

 

 

 

ひまわり 7 号地上システムの障害は、平成 22 年 10 月 1２ 日に復旧

しました。障害原因は、太陽妨害のノイズによりひまわり 7 号地上設備

に誤動作を引き起こしたためでしたが、その対策として誤動作した処理に

改善処置が施されました。 

 

また、地上設備の定期保守点検作業に伴うひまわり 6 号による定期バッ

クアップ運用が平成 22 年 11 月 9 日 02 時 30 分（UTC）から平成 22

年 12 月 22 日 02 時 30 分（UTC）まで予定されています。 

このため、ひまわり 7 号による観測へは変更せず、予定された定期保守

終了までの期間は、ひまわり 6 号による観測運用を継続することとしま

す。 

 

（参考資料） 

http://mscweb.kishou.go.jp/notice/Himawari7_j.htm#number6 

 

 

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先：気象庁観測部気象衛星課 
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